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Všeobecný montážní návod pro textil-pryžové ovály 
(mantlochy) 

 

Těsnění: 
1. Zkontrolovat těsnění. Nesmí být poškozené, musí být čisté, suché, musí se rozměrově i 

typově     shodovat s příslušnými rozměry utěsňovaných ploch. Druh těsniva musí 
odpovídat  provozním  parametrům těsněného spoje.  Doba skladovatelnosti těsnění 
musí odpovídat doporučené době skladování. Těsnění se musí skladovat na rovné, 
vodorovné ploše 

Těsnící plochy a spojovací materiál: 
2. Zkontrolovat těsnící plochy přírub. Těsnící plochy přírub musí být čisté, odmaštěné, 

rovné, rovnoběžné, nezkorodované ani jinak poškozené. V případě vrypů, rýh a otlaků je 
doporučeno těsnící plochu odborně posoudit, případně renovovat speciálními přípravky 
tak, aby byla opět způsobilá pro montáž těsniva a následný provoz. 

3. Zkontrolovat spojovací materiál. Utahovací šrouby, matice a podložky musí být čisté, 
nezkorodované, nepoškozené a namazané vhodným lubrikantem v závitech a na 
styčných plochách. Doporučuje se používat šrouby o stejné kvalitě. Nepoužívejte 
poškozené šrouby a matice. 

Montáž těsniva: 
4. Tento typ těsnění je méně náchylné k montážním chybám, přesto doporučujeme se  řídit 

níže uvedenými pokyny. 
5. Těsnění správně vložit na vhodnější stranu těsněného spoje, zabránit nežádoucímu 

prověšení těsnění. Pro správné vložení při obtížnějších aplikacích se nedoporučuje 
používat různá fixační lepidla a grafitové pasty (dochází k nežádoucímu posunutí a 
prokluzování  těsnění).  Těsnivo při montáži chránit před povětrnostními vlivy. Pro 
těsnění větších rozměrů se doporučuje manipulace za pomoci více proškolených 
techniků. Věnovat zvýšenou pozornost při zavádění a následné montáži protikusu 
těsněné plochy tak, aby nedošlo k poškození těsnění. 

Utahování 
6. Šrouby se utahují nejprve ručně prsty. Potom se dotahují křížem postupně ve 3 krocích 

na hodnoty 30,60 a 100% doporučeného utahovacího momentu při montáži. Utahování 
„do kříže“ je nutno dodržet od 4 šroubů výše. Po 100% utažení  a najetí  na provozní 
parametry se doporučuje po 24 hodin kontrola těchto hodnot, případné dotažení šroubů 
na 100% utahovacího momentu po sjetí z provozních hodnot, pokud to situace dovoluje. 

7. Při utahování nesmí být překročeno max. dovolené tlakové napětí v těsnění. 
8. Pro utahování je nejvhodnější použití momentových klíčů, hydraulických nebo 

pneumatických utahovacích zařízení. Utahování bez kontroly utahovacího momentu se 
nedoporučuje, protože nezaručuje dodržení utahovacích momentů (pozor na kalibraci). 
Utahování bez kontroly je možné pouze pro nenáročné provozní podmínky (nízké tlaky, 
nízká provozní teplota media a nízký utahovací tlak při montáži). 

9. Po zahřátí spoje na provozní teplotu se doporučuje provádět zvýšenou kontrolu 
těsněného spoje  během prvních 48 hodin.  

 

 


