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PROTOKOL O ZKOUSCE C.852/99

Vysledek testovani materidalu pro styk s pitnou vodou
(opravené znéni)

Zadatel: TEMAC a.s.
p.Sahulka
289 13 Sadska III

Vzorek: objedn: ¢.296/99 z 8.9.- zak.EMPLA 447/99
popis: tésnici Snira TEMAPACK 5100 (s teflonem)
datum prijeti: 08.09.1999
odebral: zakaznik
por.¢.vz.: V-1643

PozZzadavek na analyzu: tydenni test vyluhovatelnosti materidlu
v destilované (RO) vodé, analyza vyluhu na obsah vybranych
parametr@l pitnych vod

Metodika analyzy: Metodicka prirucka pro analyzu pitnych vod
a jejich zdroju, Mzdr aMZP CR 1992, pril.¢.4, str. 25 a

a Acta hygienica et epidemiologica 1976,pril.c¢.32, str.7-8:
materidl o povrchu 100 cm se vyluhuje 7 dni wv 1 1litru
destilované (reverzné osmotické) vody pfi teploté 22 +/- 2°c.
Analyza vyluhu dle CSN-ISO a EU tr¥. 75 73-75, porovnani s
1/10 limitnich koncentraci podle €SN 757111 Pitna voda

Pouzité pristroje: analytické vahy Sartorius A 120S
pH metr pHM-82 Standard Radiometer
konduktometr 196 LF WTW
UV-VIS spektrofotmetr Varian DMS 80

FT-IR spektrofotometr Paragon 1000 PC Perkin

Elmer
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Vysledky analyzy

parametr Jjednotka nalezeno limitni.hodn.
¢SN 75 7111
vzorek |slepy Pitna wvoda
V-1643 |pokus
reakce vody pH = 6.61 6.80 6 - 8
vodivost mS/m 0.24 0.12 max. 100
rozpusténe latky mg/1 <2 <2 max.1l000
absorbance A-254nm - <0.01 |[<0.01 max. 0,05
CHSK-Mn mg 02/1 <0.1 <0.1 max. 3
CHSK-Cr mg 02/1 <5 <5 max. 8
NEL mg/1l <0.05 |<0.05 max.0,05
fluoridy ng/1 <02 <02 max.1,5

Uvedeneé vysledky zkouSek se vztahuji pouze k predmétu analyzy.

Zhodnoceni: Namérené hodnoty stanovovanych parametrd po
korekci na slepy pokus nepresahly 1/10 limitnich normovanych
hodnot dle €SN 757111 Pitna voda - vyhovuije.
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